AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG
LV Kérnten, Lebensmitteluntersuchung

LAND KARNTEN

E!

. paum| 03.06.2022
u-zant| W-202215746

Bei Eingaben U-Zahl anfiihren!

| Auskinfte | Mo, Di., Do, Fr. 8 -12 Uhr
Telefon | 0664-80536 15258
Fax | 050-536-15250

! P
Abs: Amt der Karntner Landesregierung, Institut fir Lebensm 22-0750
Veterindrmedizin und Umwelt des Landes Kamien, Klrchengasse —
am Worthersee

Marktgemeinde Maria Saal

, i
| !

Am Platzi 7 i EMait] abt5.lua@ktn.gv.at
9063 Maria Saal (P ——
U-Zahl: W-202215746

Das vorfiegende Zeugnis bezient sich ausschlieflich auf die unter obiger Untersuchungszshl untersuchte Probe. Es unterliegt aufierdem der Gebuhrenpflicht gemaR § 14, TP 14 des
Gebiihrengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitétsriicksichten von éiner Sffentlichen Behdrde oder einem Amt gsfordert
wird, Eine auszugsweise Vervuelfélhgung ist ohne schnﬂr che Genehmngung der Anetalt nicht zulssig. anat ﬂbemradne Proben sind zur Vorlags bel der Behdrde nicht gesignet.
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WVA: 9063MARG WVA GWVA Maria Saal

Desinfektion, Aufb.: [ I-/ohne

Rrobe: 8063MARG Zapfhahn WC im EG, Gemeindeamt Maria Saal ~ K2360125
Trinkwasser

Auftraggeber: Marktgemeinde Maria Saal Am Platzl 7 9063 Maria Saal

Entnommen am: 10.05.2022 von: Ing. 'Gernot Strammer (ILV Karnten) *

Eingelangt am: 10.05.2022 Untersuchung: 10.05.2022 - 17.05.2022

*wurde die Probe nicht vom {LV Kamten gazogen s0 gelten die Ergebmsss fr die Probe wie vom K Kunden ubermﬂteit und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

MESSUNGEN VOR ORT * INFO

Untersuchung Ergebnis normal® | erlaubt® Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV DIN 194583) ',
Zeitpunkt Probenahme 10:05 OENORM M 6620 |
Wassertemperatur 10,7 °C ) OENORM M 6620
Elektrische Leitfzhigkeit bei 20°C 694,0 + 69,4 uSlem || bis 2500 OENORM EN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Tritbung keine OENORM M 6620
ungewohnilcher Geruch oder nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos OENORM M 6620
Geschmack vor Ort Besogggﬁjeﬁen OENORM M 6620

MIKROBIOLOGIE B INFO

Untersuchung Ergebnis normal® | erlaubt? Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar  Kkeemi | P®29®% | big 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 0 kBEmi | D190 | bis 5000 EN SO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar  KBE/100mI bis 0 ONORM EN 1SO 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar kBe/toomi | P20 | big 100 ONORM EN ISO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100ml bis 0 EN ISO 7899-2

98020 Klagenfurt am Wérthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internet: www.lua.kin.gv.at

Amtsstunden (Offnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 — 16:00, Freitag 7:30 — 13:00
IBAN: ATO6 5200 C00D 0115 0014 . BIC: HAABAT2K, Es wird gebeten bei Uberweisung der Kosten die U-Zahi anzugeben .

UID Nr.: ATU 36845900
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ORGANOLEPTIK INFO -
Untersuchung Ergebnis normal” | erlaubt? Methode

Férbung (436nm) <01 tm | DSOS O EN ISO 7887
Tribung TEF 0410 Tep | bislli EN ISO 7027

| Geruch 0 ONORM M6620

| Geschmack 0 fj oo ,0 ONORM M6620

CHEMIE INFO
Untersuchung Ergebnis | normal® | erlaubt? Methode

Gesamtharte 186+39 °gH bis24 | DIN 38409-6
Hydrogenkarbonat 33354334 mg/ bis 450 | DIN 38409-7
Karbonatharte 153415 °dH bis 22 DIN 38409-7
f?‘gurebindungsvennégen bis pH 5518 +0,3 mmol T DIN 38409-7

| Wassertemperatur 245112 °C OENORM M 6616
pH-Wert 764 +02 65-95 DIN.EN 1SO 10523
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 6854 £ 68,5 uSicm bis 2500 EN 27888

| TOC 0,9 0,1 mgl bis 5 EN 1484
Ammonium 0,0064 £ 0 mg | PSOSEE | pess ISO 7150-1
Calcium geldst 99,0+ 14,9 mgh bis 400 EN 1SO 14911
Chiorid 357454 mon | D20 EN ISO 10304-1
Eisen gesamt ]2 PR resdred EN ISO 17294-2
Kalium geldst 3,8+06 mg/ bis 50 EN ISO 14911
Magnesium geldst 20,7 £ 3,1 mg/l bis 150 EN ISO 14911
Mangan gesamt <2 pon || PSSO IS | his 260 EN ISO 17294-2
Natrium geldst 16,1 £2,4 mgn | D200 EN ISO 14911
Nitrat 1,5£17 mg/ bis 50 EN 1SO 10304-1
Nitrit [.10,00 mg/ bis 0,1 EN 26777
Sulfat 322:48 mgt | ooy EN ISO 10304-1
lonenbilanz -0,060 mvall berechnet
Sattigungsindex 0,42 berechnet

D\Wert fur Indikatorparameter, (tolerierbar) 2Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBI. 11 304/01

idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 03.06.2022 09:44:47 Mag. Edith Rassi e.h.

= Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefihrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI Il 304/2001 idgF.

Informationen auch unter http://www_lua.ktn.gv.at/






