ARNTNER DESREGIERUNG =i A
LV Katon, Loberaminsomrsucung. LAND = KARNTEN

Datum | 22.12.2022

Abs: Amt der Karntner Landesregierung, Institut fir Lebensmittelsicherheit, U-Zahl-“ -
Veterinarmedizin und Umwelt des Landes Kémten, Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt —_ W 202230259
am Worthersee Bei Eingaben U-Zahl anfiihren!
Auskiinfte | Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon | 0664-80536 15258
Fax | 050-536-15250

E-Mail | abt5.lua@ktn.gv.at

Marktgemeinde Maria Saal

Am Platzl 7

9063 Maria Saal ~ sete|1von 3

U-Zahl: W-202230259

Das voriiegende Zeugnis bezieht sich ausschlieBlich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es unterliegt auRerdem der Gebuhrenpflicht gemaR § 14, TP 14 des
Gebiihrengesstzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitatsriicksichten von einer Sffentlichen Behérde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfaitigung ist ohne schrifliche Genehmigung der Anstalt nicht zuléssig. Privat Uberbrachte Proben sind zur Vorlage bei der Behérde nicht geeignet.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9063MARG WVA GWVA Maria Saal
Desinfektion, Aufb.: / /-/ohne
Probe: 9063MARG Zapfhahn, WC Herren, Freilichtmuseum K2360121
Trinkwasser
Auftraggeber: Marktgemeinde Maria Saal Am Platzl 7 9063 Maria Saal
Entnommen am: 21.11.2022 von: Ing. Gernot Strammer (ILV Kérnten) *
Eingelangt am: 21.11.2022 Untersuchung: 21.11.2022 - 25.11.2022
« wurde die Probe nicht vom ILV K&mten gezogen, so gelten die Ergebnisse fir die Probe wie vom Kunden iibermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben
PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT * INFO
Untersuchung Ergebnis normal” | erlaubt® Methode
Probe im Netz Ja OENORM M5874 (Codex B1)
Probenahme nach TWV und BW ISO 19458 a) 1ISO 19458
Zeitpunkt Probenahme 09:05 OENORM M 6620
Wassertemperatur 12,7 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 714,0 £ 71,40 pSfem OENORM EN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Tribung keine OENORM M 6620
ungewdthnlicher Geruch oder .
Geschmack nein OENORM M 6620
Geruch geruchslos bis 0 OENORM M 6620
ohne
Geschmack vor Ort Besonderheiten OENORM M 6620
MIKROBIOLOGIE INFO
Untersuchung Ergebnis normal” | erlaubt?) Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar  KkBEmi | #520(" | bis 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 0 KBE/MI || (o gy | bis 5000 EN ISO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar  KBE/100ml bis 0 ONORM EN 1SO 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar  kee/toomi | P20 | bis 100 ONORM EN 1SO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100ml bis 0 EN ISO 7899-2
9020 Klagenfurt am Wérthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internet: www.lua kin.gv.at ,“ed\“"‘f"y%
Amtsstunden (Offnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 — 16:00, Freitag 7:30 ~ 13:00 "‘g}‘r‘ “';. o

IBAN: AT08 5200 0000 0115 0014 . BIG: HAABAT 2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben . Q?
UID Nr.: ATU 36845900 ..
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Wert fur Indikatorparameter, (tolerierbar) ?Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBI. 1 304/01
idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 25.11.2022 10:37:59 Kathrin Truppe, Bsc e.h.
** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter hitp://www.lua.ktn.gv.at/
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GUTACHTEN W-202230259

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefuhrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI Il 304/2001 idgF.

Mag. Edith Rassi
(Gutachterlin)

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:

LAND = K AR NTEN | https//www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echiheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftfiche,
- personliche oder telefonische Rickfrage bei der erledigenden Stelle wéhrend ihrer Amtsstunden geprift werden.

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/






