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AMT DER KARNTNER LANDESr“" """" -

ILV Kamten, Lebensmitteluntersuchung- Egg

Abs: Amt der Kimtner Landesregierung, Institut fiir Lebs, ,?22-0746

Veterinirmedizin und Umwelt des Landes Kajten, Kirchengasse 43, 9020
Klagenfurt am Worthersee

Marktgemeinde Maria Saal

Am Platzl| 7
9063 Maria Saal

U-Zahl: W-202215744

LAND . KARNTEN

patum | 03.06.2022
Zahl
Bei Eingaben U-Zahl anfiihrent

Auskintte | Mo, Di.,.Do, Fr. 8 - 12 Uhr
| Telefon | 0664-80536 15258
| Fax|050-536-15250
| E-Mail | abt5.lua@ktn.gv.at
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Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschliefilich auf die unter obiger Untersuchungszahi inspizierte Anfage und der dazu untersuchten
Proben. Es unterliegt auRerdem der Gebuhrenpflicht gemaR § 14, TP 14 des Geblhrengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem
unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitétsriicksichten von einer, ffentlichen Behdrde oder einem Amt gefordert wird.
Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist ohne schrifliche Genehmigung der Anstalt nicht zuléssig.

| INSPEKTIONSBERICHT

9063MARG WVA GWVA Maria Saal / Klagenfurt Land

; WVA / Bezirk:
!Auﬂrag ‘ Inspektion nach der Trinkwasserverordnung
Einschrénkungen am Auftrag Keine
Anlage / Skizze / Schema
__;j_zz; Vi
Thma] Tl )
Al
I ity N
Versorgte Personen / /
VWassermenge m*d
Aufbereitung / Desinfektion UV-Anlage/ —/ /
Wedeco Spektron 16 JA

8020 Klagenturt am Wérthersee , Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Intemet; www.lua kin.gv.at
Amisstunden (Gffnungszeiten). Montag - Donnerstag 7:30 - 18:00 , Freitag 7:30 ~ 13:00

IBAN: AT08 5200 0000 0115 0014 . BIC: HAABAT2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zahi anzugeben .

UID Nr.; ATU 38845800




DVR: 0062413 |

| Orisbefund

Zu U-Zahl: W-202215744
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nach: US07_027, OENORM

M5874

am: 10.05.2022
durch ing. Gernot Strammer

| (ILV Kamnten)

i Fotos von Méangeln

| TW Ortsbefund Umfang - nur Teile

TW Ortsbefund Umfang Beschreibung —
. Hochbehalter Maria Saal 1-3

|- Rest im Herbst 2022

|l'TW Ortsbefund - keine Méngel

ZUGEHORIGE AMTLICHE UNTERSUCHUNGSZEUGNISSE
Zahl | Probe_ B | Datum_ | Ergebnis ~ f_
| W-202215744 | 9063MARG WVA GWVA Maria Saal | 10.05.2022 | Ortsaugenschein _
9063MARG Zapfhahn - Kindergarten, | . '
_W—2022157f£_‘> Waschraum, GR 1 _ 1_0_. 95._2022 -
" | 9063MARG Zapfhahn WC im EG, }
’_W 20221?746 Gemeindeamt Maria Saal | 10.05.2022
9063MARG Zapfhahn - Pumpstation |
' W'2022157f47- Karnburg 10.05.2022 | - )
| 9063MARG Zapfhahn PST WG )
W-202215748 | Winklem-Ubergabestelle 10.05.2022 .
| W-202215749 | 9063MARG Zapfhahn VS Lind 10.05.2022 -
| W-20221 5750 | 9063MARG Hochbehaiter 1li, Ablauf 10.05.2022 -
| 9063MARG Brunnen Rainer, Coliforme Bakterien (SW)
W-202216077 | Entnahme nach dem Brunnen, 10.05.2022 Koloniebildende Einheiten 22°C
iPumpe 3, BA 28 (SW) N

informationen auch unter hitp:/Aww.lua.ktn.gv.at/



bvr: 0062413 | Zu U-Zah: W-202215744

ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

..... A L B BT WM Tu G e R BT A T B £ S S ARAWINT!

Geprift wurde die Konformitat der Anlage und des Wassers mit der Trinkwasserverordnung-
TWYV, BGBI. I Nr. 304/2001 idgF und den Anforderungen des Codexkapitels B1.

Bei der Inspektion vor Ort wurde augenscheinlich festgestelit, ob die zuganglichen und
sichtbaren Teile der WVA jede Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich verhindert und
die Anlagen fiir Transport und Speicherung des Wassers in einem solchen baulichen und
technischen Zustand sind, dass jede Beeintrachtigung der Wasserqualitét verhindert wird:

« der Lokalaugenschein ergab keine Mangel.
« Die Probe(n) entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TWV,
BGBI.II 304/2001 idgF.

Das Wasser der WVA 9063MARG WVA GWVA Maria Saal ist daher als Trinkwasser
geeignet. -7
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Informationen auch unter http:/Amwww.lua.kin.gv.at/
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